bonsoir

il faut enlever un shunt sur la chaudière et y brancher les fils du récepteur du thermostat NO (normalement ouvert, il se ferme quand le thermostat demande le chauffage.

ces contact sont sous le tableau de commande ils se nomment G et D ils sont a gauche d'un connecteurs 12 fils et a droite de l'arrivée électrique.

voir les image tirée des notices : http://www.chappee.com/documents/CHAPPE ... on%206.pdf
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